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Zatwierdził, dnia: 31 maja 2021 r.

Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym
Piotr Artur Gajewski

Dyrektor

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
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Przedmiot:
Przedmiotem zamówienia jest bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie  
24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający
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reprezentowane przez Dyrektora Piotra Artura Gajewskiego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł.

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).
Ogłoszenie: na stronie Zamawiającego

https://www.cpd.mswia.gov.pl/rodzaj/zamowienia-publiczne-do-30-000-euro/?rok_=2021 
(w zakładce: Zamówienia Publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP)
oraz

Platformie Zakupowej, zwanej dalej „Platformą” https://cpd.eb2b.com.pl”
Nr sprawy: 3/CPD/130.000/ZASILANIE-ELEKTROENERGETYCZNE/2021
Wykonawca powinien zapoznać się z całością zaproszenia, którego integralną część stanowią załączniki.
I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie  
24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do zaproszenia.
Kod CPV: 45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 
II. TERMIN i miejsce WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa z Wykonawcą musi zostać podpisana do dnia 18 czerwca 2021 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia – budynek Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA       przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie.

III. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,

b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  
lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów,

c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

d)   posiadają zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające im prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli: dostarczy wraz z ofertą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  3.  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w odniesieniu do dobrej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z terminem ważności minimum 12 miesięcy oraz na wartość nie mniejszą niż 5 000 000 PLN, bez wyłączeń.
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w odniesieniu do posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
1)     Wykonawca oświadczy, że posiada lub będzie posiadał na czas realizacji zamówienia pracowników posiadających n/w kwalifikacje:
a)     min. 1 (jednego) pracownika, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru „D” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

b)     min. 1 (jednego) pracownika, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji ,,E” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji; w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;
c) 
pracownicy, którzy faktycznie będą skierowani do wykonywania konserwacji lub sprawowania bezpośredniego nadzoru nad personelem wykonującym prace, muszą posiadać aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - wymagany zakres uprawnień elektrycznych do 1 kV, oraz do 15 kV w przypadku prowadzenia prac w stacji transformatorowej 15/0,4kV wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

d)     będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej jedną 1 (jedną) osobą, która posiada minimum roczne doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy modułowych UPS produkcji ABB lub jej autoryzowanego dystrybutora w Polsce - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

2)    Ponadto Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wykaże, że: 

a)    wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) usług serwisowych wykonywanych przez okres przynajmniej 12 miesięcy w zakresie przeglądu, konserwacji i napraw zestawu składającego się co najmniej z dwóch zasilaczy modułowych UPS (z podaniem typu urządzenia i nazwę producenta/dystrybutora) produkcji firmy ABB  lub jednego z jej autoryzowanych dystrybutorów w Polsce 
o mocy elektrycznej każdego z nich minimum 100 kVA – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 A do zaproszenia;
b)     wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług wykonywanych nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, obejmujących swoim zakresem co najmniej konserwację i serwisowanie układów zasilania gwarantowanego (UPS o mocy łącznej co najmniej 200 kVA), zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze o mocy co najmniej 500 kVA) objętych przedmiotem zamówienia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 B do zaproszenia.
5.      Wykonawca w celu potwierdzenia wykonania usług określonych w załączniku nr 4 A i 4 B do zaproszenia powinien przedstawić dowody, określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

1. Zawiadomienia, pytania, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl, lub za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://cpd.eb2b.com.pl. 

2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

3. Pytania o wyjaśnienie treści zaproszenia należy kierować w terminie do dnia 07 czerwca 2021 roku.

4. Odpowiedzi na pytania złożone zgodnie z pkt 3, Zamawiający zamieści na stronie:

https://www.cpd.mswia.gov.pl/rodzaj/zamowienia-publiczne-do-30-000-euro/?rok_=2021 
(w zakładce: Zamówienia Publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP) oraz na Platformie zakupowej
https://cpd.eb2b.com.pl
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zaproszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie 
z dokumentacją do postępowania:

https://www.cpd.mswia.gov.pl/rodzaj/zamowienia-publiczne-do-30-000-euro/?rok_=2021 
(w zakładce: Zamówienia Publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP)
https://cpd.eb2b.com.pl
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest:

1) Pan Roman Kukliński, e-mail: r_kuklinski@cpd.mswia.gov.pl
2) Pan Marek Romanowicz, e-mail: m_romanowicz@cpd.mswia.gov.pl
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2021 r. godz. 09.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w podglądzie postępowania.

2. Wykonawca winien wczytać ofertę jako załącznik na Platformie, według Instrukcji korzystania 
z Platformy, przy użyciu zakładki „Załączniki”. 

3. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza 
się z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych – w szczególności 
w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt.

4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

5. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 10a ust. 5 ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików składających się na ofertę. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

8. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Informacje z badania ofert zostaną opublikowane na stronie:

https://www.cpd.mswia.gov.pl/rodzaj/zamowienia-publiczne-do-30-000-euro/?rok_=2021
(w zakładce: Zamówienia Publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP) oraz na Platformie zakupowej
https://cpd.eb2b.com.pl
10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

11. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

12. Instrukcja korzystania z Platformy:

1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;

2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;

4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (Zaproszenie). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na załączniki i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. 

13. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,

2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

14. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w Zaproszeniu, należy wczytać, jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.

15. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY oraz wymogi do oferty
1. Wykonawca w formularzu ofertowym zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do zaproszenia poda cenę brutto oferty.
2. Cenę za cały przedmiot zamówienia należy podać w złotych polskich.
3. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty i podatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz traktowana będzie jako cena ryczałtowa zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

4. Cena winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania.

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.

6. Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli:

1) zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu,

2) Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę.

7. Wykonawcy zobligowani są do złożenia formularza ofertowego zgodnego w treści 
z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

8. Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca musi złożyć na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu poniżej wymienione zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca:

· jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,

· jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

VII. OPIS KRYTERIóW, Którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosuje poniższe kryteria:
1) Cena ofertowa brutto - C – waga 70 %;

2) Czas reakcji – awaria krytyczna – waga 20 %;

3) Czas reakcji – awaria zwykła – waga 10 %.
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w ramach kryteriów określonych 
w ust. 1, zgodnie z następującymi zasadami:

1. Kryterium - Cena ofertowa brutto – C:

	Kryterium
	Waga [%]
	Liczba punktów
	Sposób oceny wg wzoru

	Cena ofertowa brutto - C
	70%
	70
	                             Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 100 pkt
                            Cena badanej oferty


Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” - dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do zaproszenia – Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej,
2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %,
3) Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Kryterium – Czas reakcji – awaria krytyczna - U:

	Kryterium
	Waga  

[%]
	Liczba punktów
	
	
	
	

	Czas reakcji – awaria krytyczna


	    20% 

	20


	Do 2 godzin
	Do 3 godzin
	Do 4 godzin
	Powyżej 4 godzin

	Liczba punktów:
	
	
	20 pkt
	10 pkt
	5 pkt
	0 pkt



Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do zaproszenia – Formularzu ofertowym czasie reakcji na awarię krytyczną.


W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże czasu reakcji na awarię krytyczną, albo wskaże więcej niż jeden czas reakcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najdłuższy 
z nich. 

   Czas reakcji - jest to czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do momentu w którym pracownik Wykonawcy podejmie działania w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki 
i przekazania zaleceń dotyczących naprawy zgłaszanej usterki/awarii (nawiąże 
z pracownikiem Zamawiającego kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).


  Awaria krytyczna – jest to uszkodzenie jednego lub więcej elementów systemu, które zagrażają bezpieczeństwu obiektu, ludzi, dokumentów i maszyn oraz baz danych znajdujących się w budynku albo w sposób znaczący ograniczają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych pracownikom albo w znacznym stopniu ograniczą funkcjonowanie  infrastruktury technicznej Zamawiającego np. hala personalizacji, serwerownia, archiwum dokumentów, pomieszczenia teletechniczne, maszynownia, główna rozdzielnia elektryczna.
3. Kryterium – Czas reakcji – awaria zwykła - D:

	Kryterium
	Waga  

[%]
	Liczba punktów
	
	
	
	

	Czas reakcji – awaria zwykła


	10%

 
	10
	Do 2 godzin
	Do 5 godzin
	Do 10 godzin
	Powyżej 10 godzin

	Liczba punktów:
	
	
	10 pkt
	7 pkt
	3 pkt
	0 pkt



Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do zaproszenia – Formularzu ofertowym - czasie reakcji na awarię zwykłą.


W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże czasu reakcji na awarię zwykłą, albo wskaże więcej niż jeden czas reakcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje najdłuższy 
z nich. 

  Czas reakcji - jest to czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do momentu w którym pracownik Wykonawcy podejmie działania w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki 
i przekazania zaleceń dotyczących naprawy zgłaszanej usterki/awarii (nawiąże 
z pracownikiem Zamawiającego kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).

Awaria zwykła – jest to uszkodzenie jednego lub więcej elementów systemu elektroenergetycznego, które ogranicza wydajność lub funkcjonalność systemów eksploatowanych przez Zamawiającego albo uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie 
z systemów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.:

Ł = C + U + D

gdzie:

Ł
- oznacza łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

C
- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto – C”

U
- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, w ramach kryterium „Czas reakcji – awaria krytyczna”

D 
- oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, w ramach kryterium „Czas reakcji – awaria zwykła”.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
IX. inne istotne informacje

1. Zamawiający, ze względu na specyfikę zamówienia, przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej, w celu umożliwienia zapoznania się przez Wykonawców z miejscem wykonania usług będących przedmiotem zamówienia. 
2. Zamawiający rekomenduje odbycie wizji lokalnej.

3. Poniżej informacje dotyczące terminu i zasad uczestnictwa w wizji lokalnej:
1) wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 07.06.2021 r., w godz. 9:00-14:00 po uprzednim złożeniu zgłoszenia z podaniem dokładnej godziny spotkania.  
2) zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są złożyć do Zamawiającego pisemne zgłoszenie udziału w wizji lokalnej, zawierające zobowiązanie do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik 
nr 6 do Zaproszenia – zgłoszenie udziału w wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem Platformy Eb2B lub poczty elektronicznej na adres: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl do dnia 07.06.2021 r. godz. 8:00; 

3) Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się w sposób opisany 
w Rozdziale IV Zaproszenia.
4) W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 501 003 924, 797-319-349 lub 694-442-615 - podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy;
5) Zamawiający zastrzega, że dany Wykonawca może zgłosić nie więcej niż 1 (jedną) osobę;

6) możliwość wejścia na teren wizji lokalnej będą miały tylko osoby zgłoszone, posiadające przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 

7) wszyscy uczestnicy wizji lokalnej są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających 
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn zm.); 
8) w przypadku większej ilości zgłoszeń, Zamawiający podzieli uczestników wizji 
na grupy wg kolejności zgłoszeń oraz wyznaczy dodatkowe terminy w odstępach 
1-godzinnych, o czym poinformuje Wykonawców odrębnym pismem;

9)  w trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zaproszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśnienia złożonej oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji złożonej oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

5. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

6. Jeżeli upoważnienie do podpisania umowy dla osoby reprezentującej Wykonawcę nie będzie wynikało z odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej, przed zawarciem umowy Zamawiający zwróci się o przedłożenie pełnomocnictwa. 
Załączniki do zaproszenia:
Nr 1 – Formularz Ofertowy,
Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Nr 3 – Wzór umowy.
Nr 4 A, B - Wykaz wykonywanych usług

Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o wykazie osób

Nr 6 – Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej
Załącznik nr 1 do zaproszenia
pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

 DANE WYKONAWCY:
 Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………………….…..

 …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
 Adres (siedziba) [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 REGON 
…………………………………………………………………………………………………..

 Telefon [z numerem kierunkowym] 
………………………………………………………………………
 Fax. [z numerem kierunkowym] 

………………………………………………………………………
 E-mail ……………………………………………………………….
O F E R T A
Odpowiadając na zapytanie ofertowe skierowane przez:
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 
02- 678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10
na bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie  
24 miesięcy od dnia podpisania umowy składa ofertę jak poniżej:
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
	1
	2
	3
	4
	5

	l.p.
	Nazwa elementu systemu
	Rodzaj przeglądu


	Ilość przeglądów

w okresie umowy
	Cena brutto za wykonanie przeglądów określonych w kolumnie nr 4 oraz bieżący serwis
(zł)

	1
	                Stacja transformatorowa
	roczny
	2
	

	2
	Rozdzielnia główna
	roczny
	2
	

	3
	Rozdzielnie dystrybucyjne
	roczny
	2
	

	4
	UPSy
	półroczny
	4
	

	5
	Agregat prądotwórczy
	półroczny
	4
	

	6
	Oświetlenie awaryjne 
i ewakuacyjne
	roczny
	2
	

	7
	Instalacja odgromowa
	roczny
	2
	

	8
	Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
	roczny
	2
	

	Łączna cena brutto za wykonanie wszystkich przeglądów i za bieżący serwis
w okresie umowy (* z wyłączeniem kosztów części zamiennych):
…………….. zł brutto



CENA BRUTTO  stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem (z wyłączeniem kosztów części zamiennych). 

2) Czas reakcji – awaria krytyczna:
	Czas reakcji – awaria krytyczna*

	Do 2 godzin
	Do 3 godzin
	Do 4 godzin
	Powyżej 4 godzin

	
	
	
	
	


*należy wybrać tylko jeden oferowany czas reakcji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka znakiem X;

3) Czas reakcji – awaria zwykła:
	Czas reakcji – awaria zwykła*

	Do 2 godzin
	Do 5 godzin
	Do 10 godzin
	Powyżej 10 godzin

	
	
	
	
	


*należy wybrać tylko jeden oferowany czas reakcji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka znakiem X;

1. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu oraz wyrażamy zgodę na warunki i ustalenia wzoru umowy załączonego do zaproszenia.
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, umowę będziemy mogli podpisać w wersji elektronicznej, podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym .
 tak               nie

(właściwe zaznaczyć):

…………………………
          miejscowość i data    




 ……………………………………………

podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia:
	l.p.
	Nazwa elementu systemu
	Rodzaj przeglądu
	      Miesiąc wykonania prac

	1
	Stacja transformatorowa:
	roczny
	lipiec 2021 r.

lipiec 2022 r.

	2
	Rozdzielnia główna
	roczny
	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.

	3
	Rozdzielnie dystrybucyjne
	roczny
	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.

	4
	UPSy
	półroczny
	lipiec 2021 r,
   styczeń 2022 r.

lipiec 2022 r, 
   styczeń 2023 r.

	5
	Agregat prądotwórczy:
	półroczny
	lipiec 2021 r,
   styczeń 2022 r.
lipiec 2022 r,
   styczeń 2023 r.

	6
	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
	roczny
	lipiec 2021 r.

lipiec 2022 r.

	7
	Instalacja odgromowa
	roczny
	lipiec 2021 r.

lipiec 2022 r.

	8
	Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:
	roczny
	lipiec 2021 r.

lipiec 2022 r.


Częstotliwość przeglądów dla instalacji/urządzeń elektroenergetycznych określono w tabeli powyżej. 
Pierwszy przegląd okresowy dla instalacji powinien mieć miejsce w lipcu 2021 r. 

1. W ramach przeglądów zasilania agregatu prądotwórczego dwa razy do roku wykonywany będzie test pracy agregatu pod obciążeniem oraz test działania automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR),
2. Dwa razy w roku należy przeprowadzić pełną diagnostykę zasilaczy awaryjnych UPS wraz 
z akumulatorami w zakresie opisanym w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń.
3. Raz w roku należy przeprowadzić próbę zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

4. Raz do roku należy przeprowadzić kontrolę działania oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego,

5. Raz do roku należy dokonać oględzin oraz przeprowadzić badanie parametrów elektrycznych instalacji odgromowej budynku administracyjno-biurowego,

6. Raz do roku należy przeprowadzić rozszerzony serwis wszystkich rozdzielnic elektrycznych (sprawdzeniem stanu połączeń kabli oraz przewodów elektrycznych, sprawdzenie działania automatyki oraz aparatów elektrycznych)

7. Raz do roku należy dokonać oględzin stacji SN, rozdzielnic oraz transformatorów 
15/0,4 kV

8. W ramach przeglądów okresowych Wykonawca dokonuje przeglądu urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w Załączniku nr 1 oraz wykonuje prace serwisowe wykazane w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz inne drobne naprawy. W cenie usługi powinny być zawarte koszty: wynagrodzenia serwisantów i dojazdu a także, materiały 
i nowe części eksploatacyjne wskazane w DTR urządzeń.

Wykonawca powinien posiadać następujące kwalifikacje:
1)  Wykonawca wykaże że posiada lub będzie posiadał na czas realizacji zamówienia   pracowników posiadających n/w kwalifikacje:

a)     min. 1 (jednego) pracownika, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru „D” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji , w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

b)     min. 1 (jednego) pracownika, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji ,,E” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji; w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

c) 
pracownicy, którzy faktycznie będą skierowani do wykonywania konserwacji lub sprawowania bezpośredniego nadzoru nad personelem wykonującym prace, muszą posiadać aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - wymagany zakres uprawnień elektrycznych do 1 kV, oraz do 15 kV w przypadku prowadzenia prac w stacji transformatorowej 15/0,4kV wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

d)    będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej jedną 1 (jedną) osobą, która posiada minimum roczne doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy modułowych UPS produkcji ABB lub jej autoryzowanego dystrybutora w Polsce - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia;

2) Wykonawca wykaże że: 
a)    wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) usług serwisowych wykonywanych przez okres przynajmniej 12 miesięcy w zakresie przeglądu, konserwacji i napraw zestawu składającego się co najmniej z dwóch zasilaczy modułowych UPS (z podaniem typu urządzenia i nazwę producenta/dystrybutora) produkcji firmy ABB  lub jednego z jej autoryzowanych dystrybutorów w Polsce 
o mocy elektrycznej każdego z nich minimum 100 kVA – wzór wykazu stanowi załącznik nr załącznik nr 4 A do zaproszenia
b)    wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług wykonywanych nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, obejmujących swoim zakresem co najmniej konserwację i serwisowanie układów zasilania gwarantowanego (UPS o mocy łącznej co najmniej 200 kVA), zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze o mocy co najmniej 500 kVA) objętych przedmiotem zamówienia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 B do zaproszenia.
W ramach bieżącego serwisu (na zgłoszenie) Wykonawca usuwa usterki i awarie systemu zasilania elektrycznego obiektu CPD przy ul. Smyczkowej 10 (budynek administracyjno-biurowy, budynek rozdzielni 15/0,4 kV, budynek portierni) łącznie z osprzętem elektrycznym, aparatami elektrycznymi, oprawami oświetlenia, zewnętrznymi źródłami światła (parking, elewacja budynków) Przystąpienie do usuwania awarii oraz wad powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii zwykłej, a w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi – niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 4 godzin od momentu ich zgłoszenia. Wymiana uszkodzonych elementów na nowe będzie płatna dodatkowo wg. stawek zawartych w cenniku, po uprzednim zgłoszeniu konieczności wymiany i akceptacji ceny przez Zamawiającego. Koszty dojazdu oraz koszt robocizny serwisantów pokrywa Wykonawca.
Kod CPV: 45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 
Załącznik nr 3 do zaproszenia
UMOWA nr ……/2021

zawarta w dniu ………  2021 roku pomiędzy:
Skarbem Państwa  - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z siedzibą w Warszawie,  ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa, NIP: 526-25-24-646, REGON: 017232705, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Piotra Artura GAJEWSKIEGO – Dyrektora,

a

(w przypadku spółek)
................. z siedzibą w ...................,(kod pocztowy) ..................., ul. ......................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającą numer NIP ...................... oraz numer REGON ...................... zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną /reprezentowanym przez:

................................................ – ....................

(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)

…………………..przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………………… 
z siedzibą w ……………………….(kod pocztowy) …………………; ul. …………………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającym numer NIP……….. oraz numer REGON, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

................................................ – ....................,

zwanych łącznie w dalszej części umowy „Stronami” bądź z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie  24 miesięcy od dnia podpisania umowy., określonych w Załączniku nr 1.
2. Usługi realizowane w ramach przedmiotu umowy mają zapewnić utrzymanie właściwego, niepogorszonego stanu technicznego pozwalającego na zachowanie sprawności technicznej urządzeń, instalacji elektrycznych oraz stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego, ciągłości zasilania energią elektryczną urządzeń wraz z instalacjami oraz usuwanie awarii.
3. W ramach bieżącego serwisu (na zgłoszenie) Wykonawca usuwa usterki i awarie systemu zasilania elektrycznego obiektu CPD przy ul. Smyczkowej 10 (budynek administracyjno-biurowy, budynek rozdzielni 15/0,4 kV, budynek portierni) łącznie z osprzętem elektrycznym, aparatami elektrycznymi, oprawami oświetlenia, zewnętrznymi źródłami światła (parking, elewacja budynków). Zakresy i czasokresy usług serwisowych dla przedmiotu umowy opisane są szczegółowo w Załączniku nr 2.
§ 2

Definicje

1. Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć: 

1) Czas reakcji - jest to czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do momentu, w którym pracownik Wykonawcy podejmie działania w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i przekazania zaleceń dotyczących naprawy zgłaszanej usterki/awarii (nawiąże z pracownikiem Zamawiającego kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).

2) Awaria zwykła – jest to uszkodzenie jednego lub więcej elementów systemu elektroenergetycznego, które ogranicza wydajność lub funkcjonalność systemów eksploatowanych przez Zamawiającego albo uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z systemów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3) Awaria krytyczna – jest to uszkodzenie jednego lub więcej elementów systemu, które zagrażają bezpieczeństwu obiektu, ludzi, dokumentów i maszyn oraz baz danych znajdujących się w budynku albo w sposób znaczący ograniczają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych pracownikom albo w znacznym stopniu ograniczą funkcjonowanie  infrastruktury technicznej Zamawiającego np. hala personalizacji, serwerownia, archiwum dokumentów, pomieszczenia teletechniczne, maszynownia, główna rozdzielnia elektryczna. 

W przypadku wątpliwości co do charakteru awarii (krytyczna, czy zwykła) decydujące zdanie ma Zamawiający. 

4) Czas naprawy - czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do czasu przywrócenia pełnego działania systemu lub urządzenia, potwierdzonego podpisanym protokołem naprawy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. W razie braku możliwości naprawy np. z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych, Czas naprawy liczony jest od momentu pozyskania niezbędnych części, do czasu przywrócenia pełnej sprawności systemu lub urządzenia i podpisania protokołu naprawy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
§3

Okres trwania Umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …...czerwca 2021 r. do dnia …..czerwca 2023 r. tj. na okres 24 miesięcy. 

2. W zakresie usług serwisowych Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy 
do utrzymywania gwarantowanej dyspozycyjności personelu w celu realizacji przedmiotu umowy. 
§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest zdolny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności dysponuje wiedzą, doświadczeniem, a także wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednimi środkami technicznymi umożliwiającymi prawidłową realizacje przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania  przedmiotowej umowy z dołożeniem najwyższej wymaganej od profesjonalisty staranności, zgodnie z przepisami prawa i zasadami aktualnej wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego, przynajmniej 
w formie dokumentowej, o wszystkich nieprawidłowościach systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPS MSWiA, które potencjalnie mogą spowodować awarię systemu lub urządzenia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania serwisowych przeglądów stacji transformatorowej, urządzeń i instalacji wymienionych 
w Załączniku nr 1, 

2) wykonywania bieżących czynności kontrolno-pomiarowych oraz utrzymywania urządzeń 
i instalacji w dobrym, nie pogorszonym stanie technicznym,

3) nadzoru poprzez cykliczne sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
i instalacji elektrycznych, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 2
4) naprawy instalacji elektrycznych oraz usuwania awarii zgłoszonych telefonicznie, lub 
e-mailowo przez przedstawicieli Zamawiającego,

5) utylizacji odpadów niebezpiecznych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, oraz przedkładania każdorazowo Zamawiającemu karty odpadów w terminie do 7 dni od dnia przekazania odpadów,

6) odnotowywania wszystkich czynności wykonywanych na obiekcie w ramach realizacji niniejszej umowy w Książce Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

7) dbałości o budynek w szczególności poprzez zabezpieczenie przed ewentualnymi zniszczeniami, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku,

8) wykonywania wszystkich prac (badań, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, bieżących napraw oraz oględzin) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polską Normą 
i przepisami prawnymi, bhp i ppoż. oraz instrukcjami fabrycznymi, serwisowymi producentów urządzeń i instalacji w jakie wyposażony jest budynek. Podczas przeglądu należy zachować szczególną ostrożność w związku z ryzykiem uszkodzeń na elementach wykończeniowych (płyty sufitu podwieszanego, wykończenie ścian). 
W przypadku uszkodzeń elementów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich  naprawy oraz przywrócenia do stanu pierwotnego,

9) do każdorazowego odnotowywania czynności serwisowych (w tym zmiany parametrów pracy) prowadzonych przy agregacie prądotwórczym w „Książce eksploatacji agregatu prądotwórczego HERCULES  D/VP-85P”

10) niezwłocznego reagowania i podjęcia działań na wynikłe zakłócenia lub awarie, przy czym:

a) Czas reakcji wynosi maksymalnie ….. godziny dla awarii krytycznej oraz maksymalnie…. godziny dla awarii zwykłej,
b) Czas naprawy dla awarii krytycznej tj. przywrócenie ciągłości zasilania energią elektryczną 
w sposób doraźny musi nastąpić w ciągu 6 godzin od zgłoszenia, natomiast docelowe przywrócenie ciągłości zasilania energią elektryczną musi nastąpić niezwłocznie, lecz 
w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia, pod warunkiem dostępności części zamiennych w tym czasie. Jeżeli części będą sprowadzane na indywidualne zamówienie, okres ten może się wydłużyć, jednakże będzie on każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) Czas naprawy (w przypadku awarii zwykłej), zwykłej musi nastąpić niezwłocznie, jednakże 
w czasie nie dłuższym niż 96 godzin od zgłoszenia, pod warunkiem dostępności części zamiennych w tym czasie. Jeżeli części będą sprowadzane na indywidualne zamówienie, okres ten może się wydłużyć, jednakże będzie on każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W przypadku wątpliwości co do charakteru awarii (krytyczna, czy zwykła) decydujące zdanie ma Zamawiający.

5. Powiadamianie o nieprawidłowościach działania urządzeń, wystąpieniu usterek będzie się odbywało telefonicznie na nr telefonu:, e-mailem na adres: 
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania swych obowiązków osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

7. Wykonawca oświadcza:
1)   że posiada na czas realizacji zamówienia pracowników posiadających n/w kwalifikacje:

a)     min. 1 (jednego) pracownika, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru „D” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA,
b)     min. 1 (jednego) pracownika, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji ,,E” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji; w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA,
c) 
pracownicy, którzy faktycznie będą skierowani do wykonywania konserwacji lub sprawowania bezpośredniego nadzoru nad personelem wykonującym prace, muszą posiadać aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - wymagany zakres uprawnień elektrycznych do 1 kV, oraz do 15 kV w przypadku prowadzenia prac w stacji transformatorowej 15/0,4kV,
d)    dysponuje, co najmniej jedną 1 (jedną) osobą, która posiada minimum roczne doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy modułowych UPS produkcji ABB lub jej autoryzowanego dystrybutora w Polsce.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i zapewni utylizację odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przedłoży stosowne zezwolenie w przedmiotowym zakresie, którego kserokopia poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” stanowi Załącznik nr 5 do umowy.
9. Terminy wymaganych przeglądów zostaną każdorazowo uzgodnione przez Wykonawcę 
z Zamawiającym w trybie roboczym na co najmniej 7 dni przed jego wymaganym terminem.

10. Wykonawca ma możliwość wglądu do dokumentacji powykonawczej instalacji budynku biurowego, portierni i stacji transformatorowej w godzinach 06:00 – 16:00 w siedzibie Zamawiającego. 

11. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia przez Wykonawcę atestów i innych świadectw na materiały, urządzenia i instalacje wymieniane w związku z ich eksploatacją;
§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

1) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji umowy, w szczególności zapewnienia 
w godzinach pracy 06:00-16:15 oraz w sytuacjach awaryjnych wymagających natychmiastowej reakcji, poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy dostępu do urządzeń, instalacji oraz pomieszczeń towarzyszących w obecności przedstawiciela Zamawiającego, 

2) dokonywania odbiorów wykonywanych prac,
3) zapłaty Wykonawcy określonego w § 6 wynagrodzenia po należytym wykonaniu przedmiotu umowy w odpowiednim terminie.
§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za 24 miesiące wykonywania usługi określonej w § 1 w kwocie   zł netto (słownie:   ) plus należny podatek VAT, co stanowi na dzień zawarcia umowy kwotę zł brutto (słownie:) w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy z dnia, stanowiącą załącznik nr 6 do Umowy.

2. Wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszystkie koszty konieczne do prawidłowego realizowania zamówienia, w tym koszty transportu i dojazdu, robocizny za naprawy bieżące 
i awaryjne (pogotowie techniczne) w każdym czasie, koszty przeglądów i konserwacji urządzeń, ewentualnych utrudnień związanych z wykonywaniem zamówienia, właściwy podatek VAT i in. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji w okresie wykonywania umowy.

3. Materiały i części zamienne, niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektrycznych, dostarcza Wykonawca. Użyte materiały i części zamienne będą oryginalne lub kompatybilne 
o parametrach niegorszych niż oryginalne. Na użycie kompatybilnych materiałów i części zamiennych każdorazowo zgodę musi wyrazić Zamawiający.
4. Wykonawca doliczy koszty zakupu, o których mowa w ust. 3 do miesięcznej faktury częściowej. Wszystkie ceny muszą być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane na piśmie bądź mailowo przez Zamawiającego. 

5. Podstawą do doliczenia kosztów zakupu części i materiałów stanowić będzie zestawienie użytych 
do usunięcia awarii części i materiałów zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego.

6. Zamawiający po rozeznaniu cen rynkowych zdecyduje czy dokona zakupu u podmiotu trzeciego, 
czy u Wykonawcy lub za jego pośrednictwem a ten kosztami zakupu obciąży Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać pod rygorem nieważności akceptację Zamawiającego zakupu części. 
W przypadku nieuzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, koszty, o których mowa powyżej nie podlegają zwrotowi.

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowią podpisy przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcy w dzienniku pracy konserwatora oraz protokole realizacji usług, potwierdzające wykonanie w danym miesiącu usługi. 

8. Wynagrodzenie za wykonywane usługi będzie wypłacane w 24 równych częściach, każda na kwotę zł brutto miesięcznie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego 
w § 11 ust. 1.
9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się 
za zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

10. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

Poufność

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą traktowane przez Zamawiającego jako „poufne” (w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Strony w szczególności ustalają, iż informacjami poufnymi są wszelkie informacje 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności:

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie informacji poufnych w jakiejkolwiek formie 
w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

2) zapewnienia, że personel Wykonawcy, któremu informacje poufne zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji poufnych przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania tych informacji;

4) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub podwykonawców informacji poufnych uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający jej postanowienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji poufnych do innych celów niż realizacja przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji poufnych pozostającym w sprzeczności z postanowieniami umowy.

6. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji poufnych nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień umowy;

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, 
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji poufnych nastąpiło tylko w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.

7. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępniania informacji poufnych, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie tych informacji, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy rozwiązań technicznych, które mogą ułatwić próby naruszania integralności lub bezpieczeństwa siedziby CPD MSWiA lub znajdujących się w niej systemów i instalacji 
9. Każda ze Stron pouczy swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców, którzy w ramach swych obowiązków związani będą z realizacją przedmiotu umowy, o obowiązku zachowania tajemnicy.
§ 8

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, które zostają przekazane do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy 
ul. Smyczkowej 10, 02-678 Warszawa, w związku z zawarciem oraz wykonywaniem przedmiotowej Umowy, jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla celów ochrony danych osobowych powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z tematyką ochrony danych osobowych 
w Centrum za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cpd.mswia.gov.pl ;
3. Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych może dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli, pracowników oraz osób których dane nam Państwo przekażecie w związku z wykonywaniem przedmiotowej Umowy; 

4. Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, w tym 
w szczególności w celu: 

a) przygotowania i podpisania Umowy, 

b) komunikacji między Stronami, 

c) opracowywania, przygotowania, wydawania i ewidencjowania dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, 

d) dochodzenia roszczeń i windykacji należności,

e) prowadzenia księgowości,

f) promowania usług administratora;

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 jest Umowa, której są Państwo Stroną lub zmierzacie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 4 ust. b), d), f) jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 4 ust. c) i d) jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO); 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia Umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz zawarcie i realizację Umowy;

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, osoby trzecie, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich wglądu na podstawie przepisów prawa;

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okresu archiwizacji). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora w zakresie przetwarzania tych danych przez okres dłuższy;

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania;

12. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

13. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO w trakcie wykonywania Umowy.

§ 9

Kary Umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.

2. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji którejkolwiek z czynności określonych w § 4 ust. 4 pkt 9 a), b), c), 
w wysokości: 

a) 100 zł w przypadku awarii zwykłych, 

b) 300 zł w przypadku awarii krytycznych, 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

2) za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 7 
w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

3. Jeżeli zwłoka w Czasie reakcji dotyczącym awarii krytycznej lub w Czasie naprawy awarii krytycznej przekroczy 24 godziny, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, 
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

4. Brak aktualnego wpisu w dzienniku pracy konserwatora upoważnia Zamawiającego do potrącenia 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 8.

5. Jeżeli wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Zamawiający może ponieść w następstwie zdarzeń zaistniałych nie z winy Wykonawcy.

§ 10

Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze, układowe lub upadłościowe. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności wskazanych w tym przepisie, natomiast 
w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin wskazany w § 9 ust. 3 umowy.  

5. Wszystkie oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia powinny być złożone drugiej stronie na piśmie lub mailowo na adresy podane w umowie.
6. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

§ 11

Nadzór nad Umową

1. Ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją umowy oraz bieżące kontakty z Wykonawcą, będą odpowiedzialni:

1) …………………………………..nr tel. ………………., e-mail: ………………
2) …………………………………. nr tel. ………………., e-mail: ………………
2. Ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją umowy oraz bieżące kontakty z Zamawiającym, będą odpowiedzialni: 

1) ……………………………………nr tel. ………………., e-mail: ………………
2) ……………………………………nr tel. ………………., e-mail: ………………

3. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia osób realizujących umowę na 3 dni przed planowanym terminem realizacji umowy i wypełnienia formularza awizacji wejść/wjazdu na teren CPD MSWiA, który stanowi Załącznik nr 7 do umowy.
§ 12

Postanowienia końcowe
1. Integralną część umowy stanowią załączniki wymienione w jej treści.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:







             Wykonawca:
  ……………………..







……………………..
Załącznik nr 1 do umowy nr ………. z dnia ………..2021 roku

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie.
	System
	 Urządzenia
	Producent
	Ilość
	Okres między przeglądami

	Zasilanie miejskie
	Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
	Schneider Electric
	2
	12 mies.

	Zasilanie awaryjne
	Zasilacz UPS EcoPower DPA MX Upgrade 2x50 kVA + bateria
	ABB/FAST Group/Electroman
	2
	6 mies.

	
	Zasilacz UPS Tajfun EcoPlus 25kVA + bateria
	ABB/FAST Group/Electroman
	2
	6 mies.

	
	Zasilacz UPS EcoPower DPA MX Triple 2x50 kVA + bateria
	ABB/FAST Group/Electroman
	2
	6 mies.

	
	Agregat prądotwórczy Hercules o mocy 500kVA
	FAST Group/Hercules
	1
	6 mies.

	Rozdzielnice elektryczne
	RG, RPOŻ, RA, -1R, RM, RTZ, RPO, RT, RWT, RND, 
	REVICO S.A.
	10
	12 mies.

	
	0RS, 0RK, RKD, RPD, 0RO
	REVICO S.A.
	5
	12 mies.

	
	1R, 1RK, RS1, RS2, RS3, RS4, ROE
	REVICO S.A.
	7
	12 mies.

	
	2R, 2RK, RTL
	REVICO S.A.
	3
	12 mies.

	
	3R, 3RK
	REVICO S.A.
	2
	12 mies.

	
	RWD1, RWD2
	REVICO S.A.
	2
	12 mies.

	instalacje elektryczne
	Instalacja odgromowa budynku administracyjno-biurowego
	REVICO S.A.
	1
	12 mies.

	
	Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (PWP)
	REVICO S.A.
	1
	12 mies.

	
	System oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego
	REVICO S.A.
	1
	12 mies.


System zasilania elektroenergetycznego budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
· wolnostojąca stacja transformatorowa SN typu PZO o mocy 400kW sekcja I oraz 400kW sekcja II wraz z kablami niskiego napięcia do budynków,

· dwa bezprzerwowe zasilacze UPS EcoPower DPA MX Upgrade 2x50 kVA+bateria,

· dwa bezprzerwowe zasilacze UPS EcoPower DPA MX Triple 2x50 kVA +bateria,

· dwa bezprzerwowe zasilacze UPS Tajfun EcoPlus 25kVA + bateria

· agregat prądotwórczy Hercules D/VP-500P,

· cztery wyłączniki przeciwpożarowe prądu PWP,

· wewnętrzne linie zasilające WLZ,

· dwusekcyjną rozdzielnicę główną RG (RG1 oraz RG2),

· rozdzielnicę przeciwpożarową RPpoż.,

· rozdzielnicę agregatorową RA,

· rozdzielnicę odbiorów gwarantowanych RND

· piętrowe rozdzielnice komputerowe 0RK, 1RK, 2RK, 3RK

· rozdzielnicę piętrowe -1R, 1R, 2R, 3R

· rozdzielnicę oświetleniową 0RO,

· rozdzielnicę produkcyjną RPD,

· rozdzielnicę gniazd porządkowych 0RS,

· rozdzielnicę techniczną RT,

· rozdzielnicę techniczną odbiorów zewnętrznych RTZ,

· rozdzielnicę wentylacyjną RWt,

· rozdzielnicę maszynowni RM i RM1,

· rozdzielnice RWD1 i RWD2,

· rozdzielnice serwerowni RS1, RS2, RS3, RS4,

· rozdzielnicę oświetleniową RPO,

· rozdzielnicę teletechniczną RTL,

· rozdzielnicę teletechniczną RKD,

· rozdzielnicę oświetlenia elewacji ROE.

· instalację odgromową,

· instalację połączeń wyrównawczych,

· instalację systemu oświetlenia awaryjnego i kierunkowego,

· instalację oświetlenia wejść do budynku oraz iluminacji budynku,

· oświetlenie terenu,

· instalację elektrycznych urządzeń technologicznych (wentylacja i klimatyzacja, klapy Ppoż., windy, podgrzewanie wpustów, rogatki, kable grzejne na dachu i parkingu),

· instalację zasilania urządzeń komputerowych,
· -pozostałe instalacje elektryczne (siła i oświetlenie)
Załącznik nr 2 do umowy numer …….. z dnia ………..2021 roku

Zakresy i czasokresy usług serwisowych 

Czynności planowe:

· Stacja transformatorowa:

· przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w obwodach prądowych w terminie wynikającym 
z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzanie działania łączników w terminie wynikającym z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· czyszczenie izolatorów w terminie wynikającym z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzanie i konserwacja instalacji uziemiającej w terminie wynikającym 
z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej;

· Rozdzielnica główna:

· przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z DTR,

·  sprawdzanie działania łączników w terminie wynikającym z DTR,

· czyszczenie szynoprzewodów w terminie wynikającym z DTR,

· pomiar rezystancji izolacji kabli w terminie wynikającym z DTR,

· sprawdzanie i konserwacja instalacji uziemiającej w terminie wynikającym z DTR,

· kontrola wskazań analizatora sieci;
· Rozdzielnice dystrybucyjne ogólne i techniczne:

· przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z DTR,

· pomiar rezystancji izolacji kabli w terminie wynikającym z DTR,

· sprawdzanie działania wyłączników przeciwporażeniowych;

· UPS:

· przegląd półroczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z DTR,

· sprawdzanie działania wentylatorów chłodzących co 1 miesiąc,

· czyszczenie jednostki centralnej wg potrzeb,

·  sprawdzenie stanu akumulatorów w terminie zgodnym z DTR i ewentualna wymiana wynikająca ze stanu pokontrolnego;

· Agregat prądotwórczy:

· przegląd półroczny - szczegółowe oględziny

· czyszczenie zespołu prądotwórczego oraz wnętrza kontenera, szaf sterowniczych, kanałów wentylacyjnych,

· kontrola i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy) oraz sprawdzenie poziomu paliwa w zbiorniku agregatu,

· kontrola oraz ewentualne czyszczenie/wymiana filtrów powietrza i paliwa,

· uruchamianie agregatu prądotwórczego przynajmniej raz w miesiącu na czas 30 min. - 
w okresie zimowym lub przy zwiększonym zagrożeniu skutkami odcięcia zasilania - częściej,

· pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy potwierdzone protokołem należy wykonywać co 6 miesięcy,

· wymienić olej silnikowy wraz z filtrem oleju co 12 miesięcy lub co 50 motogodzin pracy (czasookres motogodzin może różnić się w zależności od modelu silnika i typu oleju - należy sprawdzić to w instrukcji obsługi agregatu);

UWAGA! Wszystkie czynności należy odnotować w Książce eksploatacji agregatu.

· Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne:

· przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· wymiana źródeł światła wg żywotności określonej przez producenta świetlówek,

· sprawdzanie stanu i ewentualna wymiana akumulatorów wynikająca ze stanu pokontrolnego, wykonanie stosownego protokołu,

· Instalacja odgromowa:

· przegląd roczny - szczegółowe oględziny, wykonanie stosownego protokołu,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z dokumentacji powykonawczej;

· Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

· przegląd roczny 

· sprawdzanie zadziałania głównych wyłączników prądu w terminie wynikającym z dokumentacji powykonawczej, wykonanie stosownych protokołów,

Czynności awaryjne:

·  zapewnienie ciągłości zasilania energią elektryczną urządzeń znajdujących się 
w budynkach Zamawiającego, a w przypadku awarii natychmiastowe jej usunięcie lub doraźne przywrócenie ciągłości zasilania przy wykorzystaniu zastępczych środków technicznych.

· lokalizacja uszkodzeń i ich usunięcie.

Pozostałe czynności:

· nadzór nad pracą stacji transformatorowej oraz urządzeniami UPS zainstalowanymi 
w budynku zgodnie z wymaganiami urządzeń zawartymi w DTR i instrukcji ich obsługi;

· nadzór nad pracą zespołu prądotwórczego zainstalowanego w budynku, zgodnie 
z wymaganiami urządzeń zawartymi w DTR i instrukcji obsługi;

·  zabezpieczenie materiałów, narzędzi i sprzętów niezbędnych do wykonania robót;

· utylizacja odpadów niebezpiecznych;

· zapewnienie ciągłości i fachowości robót;

· utrzymanie porządku podczas realizacji robót;

· dbałość i zabezpieczenie przed ewentualnymi zniszczeniami wewnątrz i na zewnątrz budynku;

· przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania robót;

· dokumentowanie wykonywanych testów i pomiarów czasu działania oświetlenia awaryjnego;

· dokumentowanie obsługi i konserwacji zasilania elektrycznego łącznie ze stacją transformatorową i instalacjami średnich napięć;

· dokumentowanie przeglądów i konserwacji instalacji ochronnych - odgromowych, przeciwporażeniowych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń elektrycznych, elektronicznych, uziemień i ochronników przepięciowych;

· protokołowanie przez osoby uprawnione wykonywanych badań i pomiarów ochronnych instalacji oraz urządzeń.

· Ustala się częstotliwość przeglądów:

· roczny: 2 przeglądy w czasie trwania Umowy - w lipcu 2021 r. i w lipcu 2022 r.,

· półrocznych: 4 przeglądy w czasie trwania Umowy - pierwszy przegląd będzie wykonany 
w lipcu 2021 r., drugi w styczniu 2022 r., trzeci w lipcu 2022 r., czwarty w styczniu 2023 r.,
· pozostałych: w terminach wynikających z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji 
oraz z dokumentacji powykonawczej.

· 1 raz w roku wykonanie próby zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu,

· 1 raz w roku przegląd, próba zadziałania systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

· 1 raz w roku - roczny przegląd i pomiary parametrów elektrycznych instalacji budynku administracyjno-biurowego. W szczególności pomiar rezystancji izolacji instalacji, sprawdzenie ciągłości i pomiar rezystancji uziemień instalacji odgromowej.
Zestawienie terminów i zakresów przeglądów:

	L.p.
	Urządzenie
	Termin przeglądu
	Zakres przeglądu

	1.
	Stacja transformatorowa


	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.
	Przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w obwodach prądowych w terminie wynikającym z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzanie działania łączników w terminie wynikającym z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· czyszczenie izolatorów w terminie wynikającym z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzanie i konserwacja instalacji uziemiającej w terminie wynikającym 
z Instrukcji Prowadzenia Ruchu Eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej;



	2.
	Rozdzielnica główna


	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.
	Przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z DTR,

·  sprawdzanie działania łączników w terminie wynikającym z DTR,

· czyszczenie szynoprzewodów w terminie wynikającym z DTR,

· pomiar rezystancji izolacji kabli w terminie wynikającym z DTR,

· sprawdzanie i konserwacja instalacji uziemiającej w terminie wynikającym z DTR,

· kontrola wskazań analizatora sieci;


	3.
	Rozdzielnice dystrybucyjne ogólne 
i techniczne


	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.
	Przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z DTR,

· pomiar rezystancji izolacji kabli w terminie wynikającym z DTR,

· sprawdzanie działania wyłączników przeciwporażeniowych;



	4.
	UPS


	lipiec 2021 r, styczeń 2022 r.
lipiec 2022 r, styczeń 2023 r.
	Przegląd półroczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z DTR,

· sprawdzanie działania wentylatorów chłodzących co 1 miesiąc,

· czyszczenie jednostki centralnej wg potrzeb,

·  sprawdzenie stanu akumulatorów w terminie zgodnym z DTR i ewentualna wymiana wynikająca ze stanu pokontrolnego;



	5.
	Agregat prądotwórczy


	lipiec 2021 r, styczeń 2022 r.
lipiec 2022 r, styczeń 2023 r.

	Przegląd półroczny - szczegółowe oględziny,

· czyszczenie zespołu prądotwórczego oraz wnętrza kontenera, szaf sterowniczych, kanałów wentylacyjnych,

· kontrola i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy) oraz sprawdzenie poziomu paliwa w zbiorniku agregatu,

· kontrola oraz ewentualne czyszczenie/wymiana filtrów powietrza i paliwa,

· uruchamianie agregatu prądotwórczego przynajmniej raz w miesiącu na czas 30 min. - 
w okresie zimowym lub przy zwiększonym zagrożeniu skutkami odcięcia zasilania - częściej,

· pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy potwierdzone protokołem należy wykonywać co 6 miesięcy,

· wymienić olej silnikowy wraz z filtrem oleju co 12 miesięcy lub co 50 motogodzin pracy (czasookres motogodzin może różnić się w zależności od modelu silnika i typu oleju - należy sprawdzić to w instrukcji obsługi agregatu);

UWAGA! Wszystkie czynności należy odnotować w Książce eksploatacji agregatu.



	6.
	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne


	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.
	Przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· wymiana źródeł światła wg żywotności określonej przez producenta świetlówek,

· sprawdzanie stanu i ewentualna wymiana akumulatorów wynikająca ze stanu pokontrolnego, wykonanie stosownego protokołu,



	7.
	Instalacja odgromowa


	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.
	Przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· wykonanie stosownego protokołu,

· sprawdzanie stanu połączeń w terminie wynikającym z dokumentacji powykonawczej;



	8.
	Przeciwpożarowe wyłączniki prądu:


	lipiec 2021 r.
lipiec 2022 r.
	Przegląd roczny - szczegółowe oględziny,

· sprawdzanie zadziałania głównych wyłączników prądu w terminie wynikającym z dokumentacji powykonawczej, wykonanie stosownych protokołów,









Załącznik nr 3 do umowy numer ……… z dnia …2021 roku

Lista osób skierowanych do realizacji umowy posiadających kwalifikacje i uprawnienia określone w § ust. ….umowy
Załącznik nr 4 do umowy numer ……….. z dnia ………..2021 roku

Wykaz uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Załącznik nr 5 do umowy numer ……. z dnia ………..2021 roku

Zezwolenie wytwórcy odpadów

Załącznik nr 6 do umowy numer ……. z dnia ………..2021 roku

OFERTA
Załącznik nr 7 do umowy numer ………. z dnia ………..2021 roku

Warszawa, dn. ………………………………

FORMULARZ AWIZACJI WEJŚĆ/WJAZDU NA TEREN CPD MSWiA

Tab.1) Czas trwania umowy

	Data rozpoczęcia realizacji umowy
	Data zakończenia realizacji umowy

	
	


Tab.2) Dane podmiotu

	Nazwa podmiotu
	Numer 

NIP
	Numer REGON / KRS
	Nazwisko i imię oraz nr PESEL właściciela/reprezentanta
	Adres podmiotu

	
	
	
	
	


	l. p.
	Nazwisko
	Imię
	Numer PESEL

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Tab.3) Dane pracownika / przedstawicieli podmiotu

Tab.4) Dane pojazdu (ów) pracownika / przedstawicieli podmiotu

	Lp.
	Numer rejestracyjny
	Marka pojazdu
	Inne cechy:

model, kolor
	Właściciel pojazdu / osoba kierująca

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	









            ……………………………………..









          Podpis i pieczęć 







                     pracownika/reprezentanta podmiotu

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPD MSWiA) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CPD MSWiA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.

2. CPD MSWiA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@cpd.mswia.gov.pl.

3. CPD MSWiA objęte jest monitoringiem wizyjnym. Przetwarzany może być Państwa wizerunek oraz numery rejestracyjne samochodów, którymi się Państwo poruszacie. 

4. Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych może dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli i pracowników.

5. Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z:
a) wydaniem przepustki uprawniającej do wejścia/wjazdu oraz przebywania na terenie CPD MSWiA;

b) zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia CPD MSWiA;

c) dochodzeniem roszczeń;

d) zawarciem i realizacją umowy;

e) komunikacją między stronami. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach, o których mowa w pkt. 5 ust. a), b), c) jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 5 ust. d) i e) jest umowa, której są Państwo stroną lub zmierzacie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek możliwości wejścia/wjazdu na teren CPD MSWiA. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz zawarcie i realizację umowy.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora. Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich wglądu na podstawie przepisów prawa. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie zawierania oraz realizacji umowy. Wskazany termin może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.

12. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

13. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 4 A do zaproszenia
Nr sprawy: 3/CPD/130.000/ZASILANIE-ELEKTROENERGETYCZNE/2021 
- W Z Ó R –
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

dotyczy: postępowania na bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie

24 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
NAZWA WYKONAWCY: ...............................................................................................................
ADRES: ......................................................................................................................................

składając ofertę w „Bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy” oświadczamy, że wykonywaliśmy lub wykonujemy w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi serwisowe wykonywane przez okres przynajmniej 12 miesięcy w zakresie przeglądu, konserwacji i napraw zestawu składającego się co najmniej z dwóch zasilaczy modułowych UPS produkcji firmy ABB (z podaniem typu urządzenia i nazwę producenta/dystrybutora) lub jednego z jej autoryzowanych dystrybutorów w Polsce o mocy elektrycznej każdego z nich minimum 100 kVA
	L.p.
	Odbiorca usługi (nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonano lub wykonuje się usługę)
	Opis przedmiotu usługi (z podaniem typu serwisowanego UPSa i nazwą producenta/dystrybutora)
	Okres realizacji 
(od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok)
	Wartość brutto
usługi
	Nr referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	


Miejscowość, data: …..........................



...................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Załącznik nr 4 B do zaproszenia
Nr sprawy: 3/CPD/130.000/ZASILANIE-ELEKTROENERGETYCZNE/2021 
- W Z Ó R –
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

dotyczy: postępowania na „Bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie

24 miesięcy od dnia podpisania umowy”
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
NAZWA WYKONAWCY: ...............................................................................................................
ADRES: ......................................................................................................................................
składając ofertę w „Bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy” oświadczamy, że w okresie określonym powyżej wykonywaliśmy lub nadal wykonujemy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi wykonywane nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda, obejmujących swoim zakresem co najmniej konserwację i serwisowanie układów zasilania gwarantowanego (UPS o mocy łącznej co najmniej 200 kVA), zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze o mocy co najmniej 500 kVA) objętych przedmiotem zamówienia
	L.p.
	Odbiorca usługi (nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonano lub wykonuje się usługę)
	Opis przedmiotu usługi
	Okres realizacji 
(od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok)
	Wartość brutto
usługi
	Nr referencji lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	


Miejscowość, data: …..........................



...................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Załącznik nr 5 do Zaproszenia
Nr sprawy: 3/CPD/130.000/ZASILANIE-ELEKTROENERGETYCZNE/2021 
Oświadczenie
składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków z udziału Wykonawcy 
 w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżący serwis 
i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy” 
(Wykonawca – pełna nazwa lub imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby

……………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że dysponuję/będę dysponował na czas realizacji umowy osobami posiadających n/w kwalifikacje:

a) 
min. 1 (jednym) pracownikiem, posiadającym ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru „D” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania 
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA 

b)     min. 1 (jednym) pracownikiem, posiadającym ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji ,,E” – Grupa 1; zakres urządzeń: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 20 kV; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji; w tym agregatów prądotwórczych o mocy do 500 kVA;

c) 
pracownicy, którzy faktycznie będą skierowani do wykonywania konserwacji lub sprawowania bezpośredniego nadzoru nad personelem wykonującym prace, muszą posiadać aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 
z późn. zm.) - wymagany zakres uprawnień elektrycznych do 1 kV, oraz do 15 kV w przypadku prowadzenia prac w stacji transformatorowej 15/0,4kV;

d)    co najmniej jedną 1 (jedną) osobą, która posiada minimum roczne doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy modułowych UPS produkcji ABB lub jej autoryzowanego dystrybutora 
w Polsce
Miejscowość, data: …..........................
......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

………………………………. 

   (miejscowość, data) 
Wykonawca: 

……………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

……………………………………………… 

(adres /siedziba Wykonawcy) 

Zamawiający: 
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10

Adres do korespondencji: 

02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10

ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU W WIZJI LOKALNEJ

Zamierzając ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/CPD/130.000/ZASILANIE-ELEKTROENERGETYCZNE/2021 na „bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w okresie  
24 miesięcy od dnia podpisania umowy”, zgłaszam udział niżej wymienionej osoby* w wizji lokalnej, która odbędzie się w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu: 
…………………………………………………………………………………………………………………….

ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązuję się do: 

1) zachowywania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wizji lokalnej, w tym sporządzonych notatek, rysunków, zdjęć itp.; 

2) wykorzystywać informacje, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach przygotowania i złożenia oferty, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy, w celu wykonania umowy;

3)  podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności uzyskanych informacji. 

Zapoznałem się z treścią informacji w zakresie ochrony danych osobowych, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego BIP CPD MSWiA (zakładka: Zamówienia publiczne → Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych) i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
……………………………………………… 
(imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej wniosek) 
* Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może zgłosić nie więcej niż jedną osobę oraz że możliwość wejścia na teren wizji lokalnej będzie miała tylko osoba zgłoszona, posiadająca przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT








CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW


MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI


02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10


NIP 526-25-24-646, REGON 017232705


Witryna: https://www.cpd.mswia.gov.pl/rodzaj/zamowienia-publiczne-do-30-000-euro/?rok_=2021 (w zakładce: Zamówienia Publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP)
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